Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Protokol o zkousce odpadnl'\vody C. 4671/23

Zakaznik : Obec Horni Branna
¢p. 262; 512 36 Horni Branna
Zakazka: Provozni rozbory H.Branna
Vzorkoval : Hanus Petr dne 17.7.23 Zkousky provedeny : 18.7.23 - 26.7.23
Popis vzorku : Horni Branna KV ""Beno Simdnek' - odpadni voda

Cislo vzorku : 4646/23

parametry jednotky hodnoty nejistota zkuSebni metody
nerozpusténé latky mg/l 5 +10% CSN EN 872/A
CHSK-Cr chem. spotieba kysliku mg/l 11 +20% CSN ISO 15705/A
BSK-5 s potlacenou nitrifikaci mg/I 3,4 +20% SOP 1-Z06/A

Typ vzorku : smésny 2 hod (A) - SOP Vz5/A

Pfiloha : Protokol o odbéru.

Zkuebni laboratof &. 4036 je odborné zp(isobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stfediskem
pro posuzovani zplsobilosti laboratofi". Laboratof je odborné zplsobila k provadéni rozbor(l odpadnich vod podle § 38 zakona
€.254/2001 (vodni zakon). Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou
oznaceny kodem A, analyzy zajisténé externim dodavatelem kédem S. Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je
uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zékaznikem.

Protokol miZe byt reprodukovan pouze jako celek.
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